
OBEC tItAROVCE 
stavebný 6rad 

076 71 dčarovce 90  
č j. 845/20231SÚ-SP/Si 	 tičarovce, 03.04.2024 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTIE 

Obec Čičarovce, ako prislušný stavebný úrad (d'alej len „stavebný Arad") podra § 117 
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (d'alej len „stavebný 
zákon") v zneni neskoršich predpisov, podra §§ 2e a 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v zneni 
neskoršich predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (d'alej len „správny 
poriadok") v zneni neskoršich predpisov prerokovalo žiadosť  stavebnika s dotknutýrni orgánmi 
štátnej správy a so známymi účastnilcmi konania postupom podra § 60 a § 61 po preskúmani 
podra § 62 stavebnčho zákona rozhodla takto: 

stavebnikovi 	Slovenski elektrárne, a.s. 
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

stavba Fotovoltická elektráre6 (FVE) EVO zložisko stabilizátu 
ktorá sa bude realizovať  v katastrálnych územiach 
tičarovce, Vojany, Beša a Ižkovce 

na pozemkoch reg. C KN v nasledovnom rozsahu: 

p.č. 2894/51 a 2894/44 

p.č. 2894/44 a 2894/45 
p.č. 457/3, 458/6, 458/7, 458/16 a 548/21 
p.č. 374/15 
p.č. 806/1, 833/23, 833/35, 833/36, 833/37, 
833/114, 833/126, 833/130, 833/131, 
833/156, 833/157, 833/158, 833/166, 
868/1 

Fotovoltická elektráreh 

Vyvedenie výkonu  

k.ú. eičarovce 

k.ú. Cičarovce 
k.ú. Beša 
k.ú. lžkovce 
k.ú. Vojany 

sa podra § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona 

pOVOrtlie 

podra dokumentácie overenej v tomto stavebnom konani, ktorú vypracovala spoločnosť  LOVIS 
plus s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, autorizovaný stavebný inžinier lug. Vladislav 
Džubák, reg. č. 3266*Z*5-3. tvori neoddeliternú súčasť  tohto rozhodnutia. Projektová 
dokumentácia je neoddeliternou súčasťou tohto rozhodnutia, vid' prilohu. 

Umiestnenie stavby bolo povolenč  stavebným &adorn Obec Cičarovce, rozhodnutim čj. 
488/2023/SU-OR/Si zo dria 18.07.2023, právoplatné dria 22.08.2023. 
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elenenie stavby na stavebnk objekty a prevádzkovi stibory: 

SO 01 
SO 02 
SO 03 
SO 04 
SO 05 
SO 06 

PS 01 
PS 02 
PS 03 
PS 04  

Konštrukcia pre panely 
Trafostanica FVE 1 — FVE 9 
Zlučovaci kiosk 
VN pripojka 
Bleskozvod a uzemnenie 
EZS a CCTV 

Fotovoltické panely 
NN zariadenia 
Diarkovy monitoring 
VN zariadenia 

Pre uskutočnenie stavbv sa určuiú tieto nodmienkv: 

Architektonické podmienky: 
Navrhovaná stavba svojim charakterom nevytvára nároky na architektonické riešenie. 

Stavba je technického charakteru pozostáva z fotovoltickej elektrárne vrátane prevddzkových 
rozvodov, merania a regulácie o výkone 17 MWp a vyvedenie výkonu z fotovoltickej 
elektrárne do areálu Elektrárne Voj any. 

fJčelom výstavby je výstavba energetického zariadenia, ktoré bude Malt' na výrobu 
elektrickej energie zo slnečnej energie. Technické riešenie FVE uvažuje s osadenim 
monokryštalických kremikovYch panelov v nevyuživanej časti aredlu zložiska stabilizátu. Pre 
výstavbu FVE budd inštalované kiosky v ktorych buck' umiestnené trafostanice, rozvádzače, 
meniče a ostatné technologické zariadenia. Kiosky buck' sériovo prepojené VN káblom 
a zároveri bud' zokruhované, t.j. prvy a posledny kiosk bude prepojeny VN káblom. 
Fotovoltaická elektráreti bude pripojená do rezervného pora 110 kV distribučnej siete 
spoločnosti SE, a to v elektrárni Vojany. Vyvedenie výkonu do distribučnej siete spoločnosti 
VSD, a.s. bude bez zmeny sfičasného stavu. 

SO 01 Kon§trukcia pre panely 
Konštrukcia je navrhnutá ako priestorová prdtová sústava kotvená. Základom konštrukcie 

je priečna väzba v Ware trojuholnika. Priečna väzba má charakter priehradovej konštrukcie. 
Fotovoltické panely budii ukladané v dvoch radoch nad sebou na výšku do zostáv 7x2=14 ks 
a 5x2=10 ks. Navrhuje sa kotvenie konštrukcie pomocou zemnych skrutiek v minimálnej cližke 
2,10 m a v minimálnom priemere 73/3 mm. 
SO 02 Trafostanica FVE 1 — FVE 9 

Kontajnerová transformačná stanica bude uložená na betónových prefabrikátoch. 
Transformačná stanica má samostatný priestor pre transformátor a spoločný priestor pre NN 
rozvádzač. Projektová dokumentácia rieši využitie 9 ks transformačných kontajnerových stanic 
na vyvedenie výkonu z jednothvých fotovoltických poli. Transformačné stanice sú vybavene 
vnútornou ochrannou uzemliovacou siefou. Sieť  je spoločná pre všetky elektrické zariadenia 
a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie spoločne pre bleskozvod aj technológiu TS a riešená 
z pásov FeZn 30x40rnm2. Bleskozvod je riešeny vodičom FeZn o 8 mm. 
SO 03 Zlučovaci kiosk 

Projektová dolcumenticia uvažuje s využitim 2 ks zlučovacieho kontajnerového lcioslcu z 
ocerového plechu vysokej pevnosti na vyvedenie výkonu z jednothvých transformačných 
kontajnerových stanic. Zlučovacie kiosky budit uložené na betónovych prefabrikátoch 
a vybavené VN rozvádzačmi, ktoré slúžia na vyvedenie výkonu z jednothvych transformátorov 
13,8/0,8 kV. 
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SO 04 VN pripojka 
VN pripojka bude realizovand z vedeni typu 2x 3 x NA2XS2Y 1x300 RM/25 12/20 kV 

(U.----24 kV) v celkovej dižke cca 2800 m. Vonkajši priemer 1- žilového kábla bude 44 mm 
a prierez kovového tienenia 25 mm2. Optické káblové vedenie s počtom vlAkien 36 ks bude 
vedené v HD-PE rAry a v káblovom žrabe. 
SO 05 Bleskozvod a uzemnenie 

VnAtorné technologické uzemnenie prepojené s ocerovou armatúrou a zároveň  prepojené 
s vonkajšim uzemnenim budA splriae podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle 
platných noriem. Uzemnenie bude z pásov FeZn 30x4 mm a prepojenie na zachytdvacie tyče 
bude z drôtu FeZn 0 10 mm. 
SO 06 EZS a CCTV 

Výzbroj kamerového systému pozostdva z videorekordéra REC, ktorý sa umiestni v 
rozvádzači v priestore vrátnice EVO. EZS bude realizovaný prostrednictvom 11 ks Astredni 
umiestnených v kioskových trafostaniciach a zlučovacich kioskoch. Zabezpečovacia Astredŕía 
má umožniť  miestne a diarkové sledovanie a ovládanie EZS. Na ústredňu EZS sa napoji 
opticko-teplotný požiarny detektor. 
PS 01 Fotovolticla panely 

Celkový minimálny DC výkon systému je 17 010 000 Wp rozdelený do samostatných 
zostáv zapojených do stringov v sériovom zapojeni. Každá z týchto zostáv bude pripojená k 
svojmu striedaču, ktorý bude vyrobenú elektrickú energiu dodávať  do zlučovacieho NN 
rozvádzača. 

Vo fotovoltickom systéme sa uvažuje s použitim minimálne 32 400 ks panelov a tomu 
odpovedajAce množstvo striedačov, umiestnených na konštrukcii panelov. Panely vyrábajú 
elektrickú energiu jednosmerného charakteru. SA prepojené sériovo do stringov podra 
optimálnych požiadaviek pre striedače. Vo FV systéme budil použité fotovoltické panely s 
minimdlnym výkonom 525 Wp a viac. Solárne káble sú prierezu 6 mm2  a vzdialenosť  medzi 
FV panelmi je 20 mm. 
PS 02 NN zariadenia 

Prevádzkový súbor rieši vybudovanie nizko napdfových zariadeni, tj. striedače, MDAC 
rozvádzače, NN rozvádzače, napájanie vlastnej spotreby a EZS rozvádzače. 
PS 03 Diarkový monitoring 

Prevádzkový sAbor rieši výstavbu zariadeni diarkového monitoringu, ktoré sú prepojené 
FTP kábeldžou. Súčasťou systému bude aj meteorologická stanica. 
PS 04 VN zariadenia 

Prevádzkový sAbor rieši výstavbu vysokonapdťového zariadenia, vyvedenie výkonu 
z FVE panelov prostrednictvom VN vedenia, cez kioskové trafostanice, zlučovacie kiosky na 
vývodové transformátory. VN rozvádzač  sa navrhuje menovitým napAtim 13,8 kV. Predmetom 
súboru je aj fakturačné meranie. 

Stanoviská dotknutých orgánov gtátnej správy, samosprávy a faastnikov konania a z 
nich vyplývajáce podmienky: 
• Obec Vojany: sAhlasné zdvAzné stanovisko 6. 206/2022/ZS/Ko zo dňa 07.07.2022 bez 

pripomienok. 
• Obec Iikovce: salasné zavazné stanovisko 6. 26/2022/ZS/Ko zo &Ia. 07.07.2022 bez 

pripomienok. 
• Obec Bega: síthlasné závazné stanovisko 6. 51-01/2022/ZS/Ko zo dria 07.07.2022 bez 

pripomienok. 
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• MR SR, sekcia energetiky: rozhodnutie č. 15009/2022-4110-38128 zo dŕía 02.03.2022 
- osvedčenie na vystavbu energetického zariadenia. 

• SEPS, a.s. - silhlasné stanovisko č. PS/2023/016954 zo dim 26.11.2023 za dodržanie 
nasledovných podmienok: 
Pred realiziciou stavby vykonať  vytýčenie trasy ÚK v správe SEPS na niklady investora 
(zabezpečuje firma Energotel, a.s. , www.energotel.sk  žiadosti o vytýčenie je potrebné 
zadať  cez „vytyčovanie sieti" https://registracia-portal.energotel.sk, info u operatora 
+421 2 573 85 580). 
Oznámif termin začatia prác v blizkosti OK SEPS min. 14 dni pted začiatkom prác na 
SEPS, ul. Obchodná 2, Žilina (Branislav Lihosit, tel: +421911086772, 
branislav.lihosit@sepsas.sk) 

- V ochrannom pásme telekomunikačnej trasy 1:JK vykonať  ručny výkop 1,5 m na obe 
strany od trasy. 
Pri odkopani trasy zabezpečiť  primerath ochranu HDPE rtry, zabezpečif proti 
poškodeniu a pripadnému odcudzeniu. 
Pred zasypanim obnaženych miest HDPE day zabezpečiť  obhliadku povereného 
pracovnika. 
Bezodkladne oznámiť  každé poškodenie HDPE dry a optického kábla spoločnosti 
SEPS. 
Dodržať  maximálnu opatrnosť  pri zemnych prácach pri zemnom optickom kábli vo 
vlastnictva SEPS , kedle tento je dôležitý pre technologické zariadenia slfižiace pre 
zabezpečenie prevádzky elektroenergetickej sfistavy SR. 
Za akékorvek poškodenie telekomunikačnej trasy HDPE rtlry a optického kábla je 
zodpovedný stavebnik. 

• OÚ Ko§ice OSIP 00PaVZIPK — siihlasné odborné stanovisko 6. OU-KE-OSZP1-
2021/045338-004 zo dŕia 13.12.2021 bez pripomienok. 

• OÚ OSIP Michalovce rozhodnutie zo zisťovacieho konania EIA 6. OU-MI-OSZP-
2022/005566-017 zo diia 26.05.2022, v zmysle ktorého sa návrh navrhovatera Slovenské 
elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, ICO: 35 829 052 k zámeru 
navrhovanej činnosti: „Fotovoltická elektrárefi Zložisko stabilizátu" sa neposudzuje 
podra zákona 6. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a dopineni niektorych zákonov v zneni neskoršich noviel. 

• OÚ OKR Michalovce — salasné stanovisko 6. OU-MI-OKR-2023/00749-3 zo dňa 
13.04.2023 bez pripomienok. 

• OĹJOSŽP ŠSOO Michalovce — salasné vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2022/009508-002 
zo cilia 11.07.2022 bez pripomienok. 

• OÚ OSiP ŠSOPaK Michalovce — salasne stanovisko 6. OU-MI-OSZP-2022/009450-
002 zo diia 17.06.2022 za dodržania nasledovných podmienok: 
pri vystavbe obmedzif zásah do verejnej a cestnej zelene, aby nedošlo k poškodeniu a 
zničeniu existujiwich drevin, 
pri stavebnych činnostiach a hibeni vykopov v blizkosti drevin postupovaf v zmysle STN 
837010, 
počas výstavby maximálne obmedziť  prašnosť, 
upozorliujeme na slcutočnosť, že v pripade, ak dôjde na predmetnej lokalite k výrubu 
drevin alebo porastov a tento vyrub podlieha udeleniu siihlasu orgánu ochrany prirody a 
krajiny podra § 47 ods. 3 zákona o OPaK, je nevyhnutné, aby investor predložil najneskôr 
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v stavebnom konani právoplatné rozhodnutie o sdhlase na výrub drevin, vydané podFa 
zákona o ochrane prirody a Icrajiny prislušným orgdnom ochrany prirody a Icrajiny, 
zároveň  upozorňujeme investora na pinenie povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR 
6.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a Icrajiny, le: „každý pri vykonávani činnosti, ktoré 
m6žu ohroziť, poškodiť  alebo zničif livočichy alebo ich biotopy, je povinný postupovať  
tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému iihynu alebo poškodzovaniu a ničeniu". 

• oú OSŽP ŠVS Michalovce — siffilasné vyjadrenie 6. OU-MI-OSZP-2022/009470-002 
zo dňa 17.06.2022 za dodrlania nasledovných podmienok: 
Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti musi byt' zachovaná funkčnosť  
monitorovacieho systému podzemných v6d a odvodňovacieho systému zložiska 
stabilizátu. 
Pri realizácii stavebných prác bud(' vykonané také opatrenia, aby nemohlo d6jsť  k 
znečisteniu podzemných, povrchových v6d. 
Pri realizácii stavby a prevádzke dodržiavať  ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky 
MŽP SR 6.200/2018 Z.z., lctorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzani so 
znečisťujficimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešeni 
mimoriadneho zhoršenia v6d. 

• OÚ OSŽP ŠSOH Michalovce — salasné vyjadrenie 6. OU-MI-OSZP-2022/009497-002 
zo dŕia 13.07.2022 za dodržania nasledovných podmienok: 

1. So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknii v priebehu realizácie stavebných prác a 
demolačných prác a bud' vznikať  počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať  
alebo inak s nimi zaobchddzať  takýrn sp6sobom, ktorý neohrozuje zdravie Fudi a 
nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, 
ovzdušia, p6dy, hominového prostredia a ohrozenia rastlin a živočichov, obťalovaniu 
okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivétnu vplyvu na krajinu alebo miesta 
osobitného určenia. Je nutné nakladaf so vzniknutými odpadmi v súlade s platnými 
legislativnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t. j. dodržiavať  povinnosti 
ustanovené v § 14 zákona o odpadoch, viesť  o odpadoch evidenciu, podávať  ohlásenia 
podra vyhlášky MŽP SR 6. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v zneni neskoršich predpisov atd'.). 

2. Pri nakladani so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácii je nutné dodržiavať  
ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. P6vodcom predmetných odpadov vznikajúcich v 
d6sledku uslcutočňovania daných udržiavacich, stavebných a demolačných prác je v 
danom pripade právnická osoba, pre ktord sa tieto práce v konečnom štádiu vykondvajú 
t. j. investor stavby. Je potrebné zabezpečiť  spracovanie odpadu v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva (§ 14 ods. 1 pism. d/ zákona o odpadoch, t .j. jednoznačne 
uprednostnif recykláciu a zhodnotenie stavebných odpadov pred ich zneškodnenim 
skládkovanim na skládke odpadov, v priebehu realizácie stavby buchi vznikať  aj d'alšie 
druhy odpadov než ako sú uvedené v projektovej dolcumentácii). V okrese Michalovce sa 
v súčasnosti prevádzkujú štyri zariadenia na zhodnocovanie niektorých druhov 
stavebných odpadov a odpadov z demolácii. Informácie o všetIcých zariadeniach na zber, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v okrese Michalovce sú k dispozícii na 00 

3. Michalovce, OSŽP. Po ukončeni stavby sa na danej lokalite nem6žu nachddzať  žiadne 
druhy odpadov z daných stavebných prác. 

4. Pred kolauddciou je potrebné požiadať  o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom 
konani podra § 99 ods.1 pism. b) bod 5. zákona o odpadoch, v rámci uvedenej žiadosti 
bude potrebné predložif doklady ako sa so vzniknutými stavebnými odpadmi a odpadmi 
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z demolácii počas realizácie predmetnej stavby nakladalo a zároveh" dokladovať  spôsob 
d'alšieho nakladania s odpadmi, ktoré buchl vznikať  počas prevádzky stavby. 

5. Prevádzka fotovoltickej elektrárne nemede narnšať  a nepriaznivo vplývať  na prevádzku 
zložiska stabilizátu a neméde byt' v rozpore so sthlasom udeleným podra § 97 ods. 1 
pism. a) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zložiska stabilizátu a so schváleným 
prevádzkovým poriadkom zložiska stabilizátu, resp. pripadné vzniknuté zmeny v 
síivislosti s prevádzkou fotovoltickej elektráme musia byt' zakomponované do uvedeného 
síihlasu a prevádzkového poriadku zložiska. 

6. Pri nakladani s nebezpečnými odpadmi počas realizácie stavby ako aj počas prevádzky je 
nutné dodržiavať  § 25 zákona o odpadoch. 

7. Podra ustanoveni § 1 ods. 2 pism. h) zákona o odpadoch sa zákon o odpadoch nevzfahuje 
na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujíici materiál vykopaný počas 
stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na Učely výstavby v prirodzenom stave 
na mieste, na ktorom bol vykopaný. 

8. Dopravca odpadov musi mat' registráciu podra § 98 oda.4 zákona o odpadoch. 
9. Pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácii - t. j. investor stavby podra 

ustanoveni § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti v zneni neskoršich platných predpisov je povinný zahrmIť  do 
„Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladani s nim" za prislušný kalendárny rok na tlačive, 
ktortho vzor je uvedený v prilohe č. 2 bore uvedenej vyhlášky aj stavebné odpady z 
realizácie predmetnej stavby. 

• OR HaZZ Michalovce - salasné stanovisko č. ORHZ-M12-2022/000202-007 zo dŕia 
25.08.2022 za dodrlania nasledovných podmienok: 
najneskôr do podania návrhu stavebnika na začatie kolaudačného konania sa predložia 
doklady o overeni požadovaných vlastnosti stavebných výrobkov v sfilade so zákonom 
Č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v zneni neskoršich predpisov. 

• VSD a.s. Konce — síihlasné vyjadrenie č. 2051/2023 zo dlia 06.02.2023 za dodržania 
nasledovných podmienok: 
Vyjadrenie k pripojeniu zdroja bolo vydané pod 6. 28243/2022 zo cilia 09.12.2022. 
V d'alšom stupni v PD žiadame dopiniť  aj dátové pripojenie na dispečing resp. 
umiestnenie HRM. 
Upozornuje sa, že v trase plánovanej VN pripojky, vyznačenej v zaslaných mapových 
podldadoch sa nachadzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať  
na mieste. 
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle S 43 zákona 251/2012 Z.z.: 

(1) Na ochranu zariadeni siistavy sa zriad'ujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v 
bezprostrednej blizkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie sporahlivej 
a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch strand& vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť  obidvoch rovin od krajných vodičov je pri 
napäti od 1 kV do 35 kV vrátane pre vodiče bez izolácie 10 m; 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 
vedenim je okrem pripadov podra odseku 14 zakázané 

a) zriad'ovať  stavby, konštrukcie a skládky, 
b) vykondvať  činnosti ohrozujíice bezpečnosť  osôb a majetku, 
c) vykondvať  činnosti ohrozujfice elektrické vedenie a bezpečnosť  a sporahlivosť  prevádzky 

sfistavy. 
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V pripade zemných prác v blizkosti nadzemného vedenia žiadaine, aby nebola porušená 
stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemiiovacia sústava elektrického 
vedenia. Pri prácach v blizkosti vedenia žiadame dodržať  bezpečné vzdialenosti podra platných 
STN. 

Výkopové price v blizkosti el. zariadeni realizovať  ručne. 
Zároveh pri realizácii prác na tejto stavbe v ochranných pásmach existujíicich el. vedeni 

a v ich blizkosti rešpektovať  obmedzenia dané Zákonom Č. 251/2012 Z.z. o energetike a 
prislušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť  a pohyb v blizkosti el. zariadenia 
tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a sporahlivej 
prevádzky predmetných el. vedeni. 

Za ApInosť, správnosť, celkové riešenie a realizovaternosť  projektu je podra platných 
predpisov zodpovedný projektant stavby. 

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadeni zodpovedá investor, zhotoviter a 
odborný stavebný dozor. 

lši stupeŕi PD predložiť  na vyjadrenie. 
• SPP Distribficia a.s., Bratislava - sailasné vyjadrenie 6. TD/NS/0637/2023/Uh zo &la 

25.08.2023 za dodržania nasledovných podmienok: 
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatim vykonávania iných činnosti je 
stavebnik povinný požiadať  SPP—D o vytýčenie existujíicich plynárenských zariadeni 
prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk  (čast' E-služby), 
v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadeni, ohrozeniu ich prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 
zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne, 
stavebnik je povinný oznimiť  začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadeni 
prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk  (čast' E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájenim plánovaných 
prác. V pripade neoznámenia začatia prác upozorriujeme, že SPP-D môže podat' podnet 
na Slovenskú obchodnil inšpekciu (SOI), ktorá je oprivnená za porušenie povinnosti v 
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť  podra 
ustanoveni Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-E až 150 000,-E, 
stavebnik je povinný zabezpečiť  pristupnosť  plynárenských zariadeni počas realizácie 
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadeni, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, adržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skiišok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadeni, 
stavebnik je povinný umožniť  zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadeni, 
stavebnik je povinný realizovať  zemné price vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 
stranu od obrysu nizkotlakého (d'alej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (d'alej ako 
„STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d'alej 
ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajficom vytýčeni týchto plynárenských 
zariadeni, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou 
opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiar sa jedná o výkopové, ako aj 
bezvýkopové technohigie, 
pred realizáciou akýchkorvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každ6 stranu od 
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 
VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebnik povinný v mieste Icrižovania 
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s plynárenským zariadenim (a ak ku križovaniu nedochiclza, v mieste približenia k 
plynárenskému zariadeniu) obnažif plyndrenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou 
sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 
priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 
uvedenej sondy sú neoddeliternou prilohou tohto stanoviska, 
v pripade, ak zemné price vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na kažchl stranu od obrysu 
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je molné realizovať  vSrhradne ručne alebo 
bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebnik je povinný 
predloliť  SPP-D realizačnú projektovii dolcumentáciu a vopred poliadať  o stanovenie 
podmienok na vykonávanie talcýchto prác, 
vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 
sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 
ak pri zemných prácach clajde k odlcrytiu plynárenského zariadenia, stavebnik je povinný 
kontaktovať  pred zasypanim výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: 
rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk)  na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstralnej fólie; 
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennika, 
pristup k akýmkorvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prisne zakázaná, pokiar sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
stavebnik je povinný zabezpečiť  odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 
celej doby ich odlcrytia proti poškodeniu, 
stavebnik nesmie bez súlilasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať  talcé terénne 
Apravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hiblcu uloženia, v pripade zmeny Arovne 
terénu požadujeme všeticy zariadenia a poklopy plynárenských zariadeni osadiť  do novej 
firovne terénu, 
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musi byt' 
ihned' ohldsené SPP-D na tel. 6. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti m6že viesť  
k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 
upozorhujeme, že SPP-D môže pri všeticých pripadoch poškodenia plynárenských 
zariadeni podať  podnet na Slovenskil obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť  podra ustanoveni Zákona o energetike polcutu vo výške 300,- E až 150 
000,- E, poškodenim plynárenského zariadenia maže d8jsť  aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podra §284 a §285, pripadne trestného činu poškodzovania a 
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podra §286, alebo §288 
zákona 6. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 
stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržiavať  ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadeni a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, 
stavebnik je povinný rešpektovať  a zohradniť  existenciu plynárenských zariadeni a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 
stavebnik je povinný pri sítbehu a lcrižovani navrhovaných vedeni s existujíicimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať  minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 90601, 
v zmysle §79 Zákona o energetike stavebnik nesmie bez síihlasu prevádzkovatera 
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadeni vykonávať  činnosti ako 
ani umiestňovať  stavby, kontrolné šachty, trvale porasty a pod., 
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v zmysle §80 Mona o energetike stavebnik nesmie bez sithlasu prevádzkovatera 
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plyndrenských zariadeni tuniestriovať  stavby, 
dodržať  podmienky uvedené v stanovisku o salas k umiestneniu stavby 
v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadeni zo dria 21.7.2022 s evidenčným čislom 
3500/290622/KE/MM. 

• SVP, š.p., - sithlasné stanovisko Č. CS SVP OZ KE 4/2023/206 zo dria 06.04.2023 bez 
pripomienok. 

• TRANSPETROL, a.s. - salasné vyjadrenie č. SE/01409/003578/2024 zo dria 
03.04.2024 za dodržania nasledovných podmienok: 
Spoločnosť  TRANSPETROL, a.s. salasi s projektom pre stavebné povolenie v rozsahu 
potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia a v d'alšom stupni realizácie stavby je 
potrebné požiadať  o vyjadrenie ku križovaniu VN pripojky s podzemnými vedenia 
spoločnosti TRANSPETROL, a.s.. 

•
 

Hydromeliorácie, š.p. - sithlasné stanovisko 6. 1357-2/342/2023 zo dria 03.04.2023 za 
dodržania nasledovných podmienok: 
Rešpektovať  odvodriovaci kandl nachadzajfici sa cca 8 m od hranice stavby na parcele 
reg. C-KN č. 4991/1 v LA. tičarovce pri návrhu a realizácii stavby, vrátane ochranného 
pásma 5 m od brehovej čiary kanála. 
Pripadné križovanie inžinierskych sieti a komunikácii s odvodhovacim kanálom žiadame 
navrhnhť  v zmysle ustanoveni STN 73 6961 „Krilovanie a silbehy melioračných 
zariadeni s komunikáciami a vedeniami" z r. 1983. 
Vyprišťanie akýchkorvek odpadových vôd do odvodriovacieho kanála je nutné 
konzultovať  s Odborom sprdvy a prevádzky HMZ podniku Hydromeliorácie, š.p.. 
V pripade poškodenia majetku štátu — odvodriovacieho kanála, ku ktorému má 
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia uviesť  do pôvodného stavu na niklady 
investora. 

D. 	Ink podmienky: 
1. So stavebnými pricami na stavbe je možné začar až po nadobudnuti privoplatnosti 

tohto stavebného povolenia (§ 52 zákona o správnom poriadku 
2. Stavba bude uskutočnend podra dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto 

stavebnom konani, ktorú vypracovala spoločnosť  LOVIS plus s.r.o., Južná trieda 119, 
040 01 Košice, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladislav Džubák, reg. č. 3266*Z*5-
Pripadné zmeny a hpravy nesmri byt' urobené bez predchadzajiiceho salasu stavebného 
úradu. 

3. Pri uslcutočriovani stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajrice sa bezpečnosti práce 
a technických zariadeni v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z., lctorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prdcach a prácach 
s nimi sfivisiacich. 

4. Pri realizácii stavby musia bye dodržané prislušné ustanovenia § 43 d stavebného 
zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie a prislušné technické normy. 

5. Stavba bude realizovaná dodávaterským sp6sobom. 
6. Pred zatatim zemných prác požiadať  správcov podzemných verejných rozvodných sieti 

o presné vytýčenie a zaistie ich ochranu. 
7. 	Ak počas realizácie zemných prác budú odkryté archeologické nálezy, stavebnik je 

povinný postupovať  v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihned' ohlásiť  a urobiť  
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiar o h'om nerozhodne stavebný Arad pod 
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dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým 
ústavom. 

8. Na uslcutočriovanie stavby možno použiť  iba stavebné výrobky, ktoré sú podra 
osobitných predpisov vhodné na politie v stavbe na zarnýšTaný itčel v zmysle § 43 f 
stavebného zákona. 

9. Stavenisko musi 	požiadavky na zariadenie staveniska podra § 43 i ods. 3 
stavebného zákona v rozsahu technicicých požiadaviek k realizácii povolenej stavby. 

10. Vytýčenie priestorovej polohy stavby zabezpečiť  právnickou alebo fyzickou osobou na 
to oprávnenou v zmysle § 75 ods.I stavebného zákona. 

11. V súlade s § 46d ods. 2 stavebného zákona stavebnik vedie stavebný dennik od prvého 
dňa pripravných pric až do skončenia stavebných prdc. 

12. Stavebnik je povinný zabezpečiť  bezpečné pristupy a vjazdy ku objektom, ktorých sa 
stavba dotkne. 

13. Stavebnik je povinný na viditernom mieste označiť  stavbu. 
14. Počas realizácie stavby, ani počas jej uživania nesmít, byt' poškodzované susedné 

nehnutel'nosti, alebo akokorvek obmedzovan6 práva k nim. Nevyhnutný vstup na cudzie 
pozemky vyvolaný uskutočriovanim stavby je podmienený sithlasom ich vlastnikov. 
Terén okolo stavby bude uvedený do pôvodného stavu. 

15. Stavebnik je povinný zabezpečiť, aby žiadna časť  konštrukcie stavby nad zemou, na zemi, 
nezasahovala na susedné pozemky, ktoré nie sú vo vlastnictve stavebnika alebo ku ktorým 
nemá iné právo podFa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho opráviluje zriadiť  na nich 
poladovanit stavbu. 

16. Odvodnenie plôch na stavebnom pozemku musi stavebnik riešiť  tak, aby dažd'ové vody 
nestekali na ostatné susediace pozemky. Plochy zariadenia staveniska riešiť  na vlastnom 
pozemlcu. 

17. Stavebnik je povinný zabezpečiť  počas realizácie stavby také opatrenia, aby sa v 
maximálnej miere minimalizoval negativny vplyv stavby na okolie a životné prostredie 

18. Odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby sa bude nakladať  v súlade so zdkonom 
Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorých zákonov, v zneni neskoršich 
predpisov. Vyburaná stavebná sut' a ostatný stavebný odpad z uskutočriovania stavby 
bud.' vyvezené na riadenú skládku. 

19. Pred kolaudáciou je potrebné požiadať  Oti Michalovce Soh) ŠSOH o vyjadrenie 
k dolcumentácii v kolaudačnom konani podra § 99 ods. 1 pism. b.5) zákona o odpadoch. 

20. Stavebník ako aj vlastnik stavby je povinný umožniť  orgánom štátneho stavebného 
dohradu a nimi prizvaných znalcov vstupovať  na stavenisko a do stavby, nazerat' do jej 
dolcumentácie a utvárať  predpoklady pre výkon dohl'adu , d'alej bezodkladne ohlásiť  
stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie 
osôb alebo môžu spôsobiť  značnit škodu. 

21. Stavebný úrad môže stavebnikovi uložiť  v pripade dôležitého verejného záujmu 
povirmosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnuti. 

22. Stavba bude dokončená do 36 mesiacov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

23. V súlade s § 76 stavebného zákona dokončenú stavbu možno uživať  len na základe 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Návrh na jeho vydanie podd stavebnik 
pisomne podra § 79 ods. 2 stavebného zákona. 

24. Ku kolaudačnému konaniu stavebnik predloži všetky doklady vyplývajace z podmienok 
pre realizáciu stavby tohto stavebného povolenia a všetky doklady vyplývajitce primerane 
z ustanoveni §§ 17,18 vyhlášky Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 

Rozhodnutie o nindetkach itčastnikov konania: 
V rdmci konania neboli vznesen6 námietky voči uskutočneniu stavby. 
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Odlivodnenie: 
Dria 03.11.2023 podal stavebnik Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, 821 09 

Bratislava žiadosf o vydanie stavebrao povolenia na stavbu „Fotovoltická elektráreri (FVE) 
EVO zložisko stabilizátu", ktorá sa bude realizovaf v katastrálnych územiach Cičarovce, 
Vojany, Beša a Ilkovce v nasledovnom rozsahu fotovoltická elektráreri na pozemkoch reg. C 
KN p.č. 2894/51 a 2894/44 k.ú. Čičarovce, vyvedenie výkonu na pozemkoch reg. C KN p.č. 
2894/44 a 2894/45 k.ú. Čičarovce, p.č. 457/3, 458/6, 458/7, 458/16 a 548/21 k.ú. Beša, p.č. 
374/15 k.ú. lžkovce a p.č. 806/1, 833/23, 833/35, 833/36, 833/37, 833/114, 833/126, 833/130, 
833/131, 833/156, 833/157, 833/158, 833/166, 868/1 k.ú. Vojany. 

Stavebný úrad oznamil začatie stavebného konania podra § 61 ods. 1 a 4 stavebn6ho 
zákona listom č. 845/2023/S0-0z/Si zo clria 14.11.2023 obciam a dotknutým orgánom 
jednotlivo a známym a neznámym fičastnikom konania (ktorých zoznam nebol uvedený 
vzhradom k tomu, že sa jedná o rozsiahlu stavbu s verkým počtom fičastnikov konania, v súlade 
s § 8 ods. 1. pism. g) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) formou verejnej vyhlášky č. 845/2023/S0-
VV/Si zo dňa 14.11.2023. 

Stavebný úrad stanovil termin na uplatnenie námietok 7 pracovných dni a fičastnikov 
upozornil podra § 61 ods. 3 stavebného zákona, že na neskoršie podané námietky sa 
neprihliadne. 

Svoje stanoviská v konani. oznámili: 
Obec Vojany: stanovisko č. 206/2022/ZS/Ko zo dňa 07.07.2022 
Obec Ižkovce: závazné stanovisko č. 26/2022/ZS/Ko zo dňa 07.07.2022 
Obec Beša: záväzné stanovisko č. 51-01/2022/ZS/Ko zo dňa 07.07.2022 
MH SR, sekcia energetiky: rozhodnutie č. 15009/2022-4110-38128 zo dňa 02.03.2022 - 
osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia. 
SEPS, a.s.: stanovisko č. PS/2023/016954 zo dňa 28.11.2023 
00 Košice OSŽP 00PaVZ2131( — súlilasné odborné stanovisko č. OU-KE-OSZP1- 
2021/045338-004 zo dňa 13.12.2021 bez pripomienok. 
06 OSžP Michalovce: rozhodnutie zo zisfovacieho konania EIA č. OU-MI-OSZP- 
2022/005566-017 zo dňa 26.05.2022. 
00 OKR Michalovce: stanovisko Č. OU-MI-OKR-2023/00749-3 zo dňa 13.04.2023 
00 OSŽP ŠSOO Michalovce: vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2022/009508-002 zo dňa 
11.07.2022 
00 OSŽP ŠSOPaK Michalovce: stanovisko č. OU-MI-OSZP-2022/009450-002 zo dňa 
17.06.2022 
00 OSŽP ŠVS Michalovce: vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2022/009470-002 zo dňa 
17.06.2022 
00 OSžP ŠSOH Michalovce: vyjadrenie C. OU-MI-OSZP-2022/009497-002 zo dňa 
13.07.2022 
OR HaZZ Michalovce: súhlasné stanovisko č. ORHZ-MI2-2022/000202-007 zo dňa 
25.08.2022 
VSD a.s. Košice: vyjadrenie č. 2051/2023 zo dňa 06.02.2023 
SPP Distribúcia a.s., Bratislava: vyjadrenie č. TD/NS/0637/2023/Uh zo dňa 25.08.2023 
SVP, š.p., Bratislava: stanovisko č. CS SVP OZ KE 4/2023/206 zo dňa 06.04.2023 
TRANSPETROL, a.s.: vyjadrenie 6. SE/01409/003578/2024 zo dňa 03.04.2024 
Hydromehorácie, š.p.: stanovisko 6. 1357-2/342/2023 zo dňa 03.04.2023 

Predmetne stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastnikov konania nie sú 
záporné ani protichodne. 
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Ku konaniu stavebnik doložil vyjadrenia účastnikov konania, dotknutych orginov štátnej 
správy, správcov inžinierskych sieti, projektovň  dolcumentáciu pre stavebné povolenie a d'alšie 
doklady potrebné na posúdenie stavby. 

Stavebný úrad posudzoval predloženú žiadosť  podra § 62 stavebného zákona a vyhl. Č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, le 
navrhované uslcutočnenie stavby zodpovedá hradiskám starostlivosti o livotné prostredie, 
bezpečnostným, hygienicicým a požiarnym predpisom a nie sú ohrozené zdujmy spoločnosti 
ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprdvnené záujmy fičastnikov konania. 
Dolcumentácia stavby spiňa poliadavky určen6 vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technickych požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecnych technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnych technickych 
požiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
a podmienky územného rozhodnutia o umiestneni stavby. V priebehu konania nenašiel 
dôvody, Ictoré by bránili rozhodnúť  o uskutočneni stavby podfa predloženej liadosti 
a spisového materiálu. 

Stavebný Arad v konani primerane postupoval podra ustanoveni § 3 ods. 1, 2, 4, 5 a 6 
správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. 1 dbal na súlad so zákonnymi právnymi predpismi, 
podra § 3 ods. 2 mali účastnici konania možnosť  sa v konani vyjadriť, podra § 3 ods. 4 správny 
orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných prieťahov a použil najvhodnejšie 
prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie 
prebiehalo hospodárne bez zbytočného zaťažovania účastnikov konania, podra § 3 ods. 5 
rozhodoval podra sporahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 
správneho poriadku, a podra § 3 ods. 6 informoval verejnosť  na ňradnej tabuli a na intemetovej 
stránke správneho orgánu. Na záldade hore uvedených skutočnosti rozhodol stavebny úrad tak, 
ako znie výroková časť  tohto rozhodnutia. 

Rozhodnutie je doručené aj verejnou vyhláškou a podra § 69 ods. 2 stavebného zákona 
vyvesen6 po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklym. Posledný deň  tejto lehoty sa povaluje 
za deň  doručenia. 

Toto rozhodnutie plati v zmysle § 67 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiar v tejto lehote začnú stavebné práce. 

Stavebné povolenie a rozhodnutie o prediženi jeho platnosti v zmysle § 70 stavebného 
zákona sú záväzné aj pre právnych nástupcov fičastnikov konania. 

Správny poplatok v zmysle pol. 60 zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v 
zneni neskoršich právnych prepisov bol zaplatený vo výške 2.150-, do obecnej pokladnice. 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je molné podat' odvolanie v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 

Zb. o správnom konani v platnom zneni v lehote do 15 dni od doručenia tohto rozhodnutia na 
Stavebný úrad — Obec Čičarovce, 076 71 Čičarovce 90. Toto rozhodnutie možno preskúmať  
súdom po vyčerpani riadneho opravného prostriedlcu. Včas podané odvolanie má odkladný 
fičinok. 

Vincent Hajdók 
starosta obce 
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Rozhodnutie 	 Rozhodnutie 
vyvesené cliia •  	zvesené dfia • 	  

odtlačok pečiatky 	 odtlačok pečiatky 

	

a podpis oprivnenej osoby 	 a podpis oprávnenej osoby 

Doručuje sa 
íičastnici konania : 
1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava- Ružinov 
2. Šlovenské elektrárne, a.s, závod Elektrárne Vojany, 076 72 Vojany 
3. Obec Čičarovce, 076 71 Čičarovce 90 - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia 
4. Obec Vojany, 076 72 Vojany č. 72 	- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia 
5. Obec Beša, 076 72 Beša 107 	- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia 
6. Obec lžkovce, 076 72 lžkovce 56 	- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia 
7. LOVIS plus s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice 

8. Verejnou vyhlášlcou - organizácie alebo občania, ktorých vlastnicke alebo iné 
playa k pozemkom alebo stavbám môžu byt' navrhovanou stavbou priamo dotknuté - 
verejná vyhláška zo dŕia 03.04.2024 

správcovia inžinierskych sieti: 
9. VSD a.s., Mlynska 31, 042 61 Košice 
10. SPP Distribticia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
11. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
12. SEPS, a.s. Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava 
13. TRANSPETROL, a.s., Bratislava, Prevádzka gahy, 936 01 gahy 

doticnuté orgány a organizácie: 
14. MH SR sekcia energetilcy, Mlynské nivy 44 a, 827 15 Bratislava 
15. MŽP SR, Nám. Ludovita gtitra 1, 812 35 Bratislava 
16. KSK, Nam. Marat6nu mieru 1, 040 01 Košice - Staré mesto 
17. Združenie domovych samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
18. OR HZZ Michalovce, Frafia Kral'a 21, 071 01 Michalovce 
19. 00 Košice, SožP, OPaVZ, Komenského 52, 041 26 Kosice 
20. 00 Michalovce, odbor KR, Nam. slobody 6.1, 071 01 Michalovce 
21. 00 Michalovce SožP, Nám. slobody 1, 079 01 Michalovce 

- ŠVS 
- ŠS OH 
- gS OPaK 
- ŠS 00vzd 

22. 	Obec Cičarovce, stavebný firad - spis 
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